
ポール本体とフットライトの接続方法

フットライト取扱説明書に従い、結線を行ってください

【各部の名称図】
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本体キャップを取り外し、ライト側コード、
トランス側コードをポール本体上部から引き
出し、ポール本体内部で結線をしてください。

G.Lテープに合わせて施工して下さい。

裏面水抜穴を埋め込まないようにしてください。

■商品内部

フットライト本体を取り付け、本体キャップをしっかり閉めます。
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